
Binnenklimaatrapportage
Afdeling 8 -01- Wagen (0J-18-JN)

Periode: 22-07-2025 t/m 25-07-2025

Locatiegegevens: Molenveldsingel 64, Doesburg

Datum: 26-07-2025



Alerts

Gemiddelde
temperatuur

Gemiddelde
CO2

Gemiddelde
luchtvochtigheid

Samenvatting 

Ruimte
 Min.
temp.
  (°C)

 Max.
temp.
  (°C)

 Min.
luchtv.
  (%)

 Max.
luchtv.
  (%)

Perc.tijd
 CO2 >
 3000
  ppm

 Max.
 gem.
 CO2
 (ppm)

 Max.
 CO2
 (ppm)

Linksboven 15.6 28.7 41.0 94.0 0.0 0 1127

Linksonder 16.7 26.5 43.0 88.0 0.0 0 907

Rechtsboven 14.5 26.5 37.5 95.5 0.0 0 1113

Rechtsonder 15.9 26.9 43.5 91.0 0.0 0 1751

Samenvatting koeling

Ruimte
 Min.
temp.
  (°C)

Gem.
temp.
  (°C)

 Max.
temp.
  (°C)

Temperatuur buiten 14.2 0.0 32.8

Tracker 15.4 0.0 26.3



Linksboven

CO2
100%

<2000ppm | 2000-3000ppm | >3000ppm Min: 412ppm Max: 1127ppm

Temp.
14% 17% 53% 15% 2%

<17°C | 17-19°C | 19-24°C | 24-27°C | >27°C Min: 15.6°C Max: 28.7°C

Luchtv.
15% 55% 30%

<20% | 20-30% | 30-60% | 60-80% | >80% Min: 41.0% Max: 94.0%



Linksonder

CO2
100%

<2000ppm | 2000-3000ppm | >3000ppm Min: 415ppm Max: 907ppm

Temp.
1% 40% 41% 18%

<17°C | 17-19°C | 19-24°C | 24-27°C | >27°C Min: 16.7°C Max: 26.5°C

Luchtv.
15% 49% 36%

<20% | 20-30% | 30-60% | 60-80% | >80% Min: 43.0% Max: 88.0%



Rechtsboven

CO2
100%

<2000ppm | 2000-3000ppm | >3000ppm Min: 432ppm Max: 1113ppm

Temp.
14% 21% 44% 20%

<17°C | 17-19°C | 19-24°C | 24-27°C | >27°C Min: 14.5°C Max: 26.5°C

Luchtv.
26% 43% 31%

<20% | 20-30% | 30-60% | 60-80% | >80% Min: 37.5% Max: 95.5%



Rechtsonder

CO2
100%

<2000ppm | 2000-3000ppm | >3000ppm Min: 425ppm Max: 1751ppm

Temp.
8% 27% 48% 18%

<17°C | 17-19°C | 19-24°C | 24-27°C | >27°C Min: 15.9°C Max: 26.9°C

Luchtv.
10% 54% 36%

<20% | 20-30% | 30-60% | 60-80% | >80% Min: 43.5% Max: 91.0%



Temperatuur buiten

Temp.

<-5°C | -5-0°C | >0°C Min: 14.2°C Max: 32.8°C

Tracker

Temp.

<-5°C | -5-0°C | >0°C Min: 15.4°C Max: 26.3°C



 Er zijn geen sensoren uitgevallen.



Service & advies
Heeft u vragen of opmerkingen over een sensor? Of zoekt u ondersteuning bij het instellen van

de sensor? Onze medewerkers van de afdeling Service staan elke werkdag voor u klaar.

U kunt contact opnemen door te bellen of mailen.

Openingsuren Afdeling 8 -01- Wagen (0J-18-JN)

Maandag 00:00 - 00:00
Dinsdag 00:00 - 00:00
Woensdag 00:00 - 00:00
Donderdag 00:00 - 00:00
Vrijdag 00:00 - 00:00
Zaterdag 00:00 - 00:00
Zondag 00:00 - 00:00

Grenswaarden
Handhaven van de juiste luchtkwaliteit is essentieel voor de gezondheid, en door actief om te gaan met de 

gemeten waarden kan een gezond binnenklimaat gecreëerd worden.

Te laag Laag Goed Hoog Te hoog

CO2 <2000 2000-3000 >3000 ppm

Temp. <17 17-19 19-24 24-27 >27 °C

Luchtv. <20 20-30 30-60 60-80 >80 %

Telefoon: 0345-785 611 Pascalweg 2a

E-mail: support@airteq.eu 4104BG Culemborg

Web:

Openingsuren:

www.airteq.eu Netherlands

Maandag - vrijdag

08:00 – 17:00


