
Binnenklimaatrapportage
Afdeling 8 -06- Wagen (0H-46-LL)

Periode: 25-07-2025 t/m 26-07-2025

Locatiegegevens: Molenveldsingel 64, Doesburg

Datum: 26-07-2025



Alerts

Gemiddelde
temperatuur

Gemiddelde
CO2

Gemiddelde
luchtvochtigheid

Samenvatting 

Ruimte
 Min.
temp.
  (°C)

 Max.
temp.
  (°C)

 Min.
luchtv.
  (%)

 Max.
luchtv.
  (%)

Perc.tijd
 CO2 >
 3000
  ppm

 Max.
 gem.
 CO2
 (ppm)

 Max.
 CO2
 (ppm)

Linksboven 17.0 23.0 63.5 87.5 0.0 413 1224

Linksonder 16.6 23.0 66.0 87.5 0.0 449 1081

Rechtsboven 17.2 23.5 64.0 86.0 0.0 447 760

Rechtsonder 18.9 23.1 65.5 81.0 0.0 516 1104

Samenvatting koeling

Ruimte
 Min.
temp.
  (°C)

Gem.
temp.
  (°C)

 Max.
temp.
  (°C)

Temperatuur buiten 15.4 13.0 32.2



Linksboven

CO2
100%

<2000ppm | 2000-3000ppm | >3000ppm Min: 351ppm Max: 1224ppm

Temp.
38% 62%

<17°C | 17-19°C | 19-24°C | 24-27°C | >27°C Min: 17.0°C Max: 23.0°C

Luchtv.
61% 39%

<20% | 20-30% | 30-60% | 60-80% | >80% Min: 63.5% Max: 87.5%



Linksonder

CO2
100%

<2000ppm | 2000-3000ppm | >3000ppm Min: 404ppm Max: 1081ppm

Temp.
9% 26% 65%

<17°C | 17-19°C | 19-24°C | 24-27°C | >27°C Min: 16.6°C Max: 23.0°C

Luchtv.
64% 36%

<20% | 20-30% | 30-60% | 60-80% | >80% Min: 66.0% Max: 87.5%



Rechtsboven

CO2
100%

<2000ppm | 2000-3000ppm | >3000ppm Min: 388ppm Max: 760ppm

Temp.
27% 73%

<17°C | 17-19°C | 19-24°C | 24-27°C | >27°C Min: 17.2°C Max: 23.5°C

Luchtv.
72% 28%

<20% | 20-30% | 30-60% | 60-80% | >80% Min: 64.0% Max: 86.0%



Rechtsonder

CO2
100%

<2000ppm | 2000-3000ppm | >3000ppm Min: 404ppm Max: 1104ppm

Temp.
1% 99%

<17°C | 17-19°C | 19-24°C | 24-27°C | >27°C Min: 18.9°C Max: 23.1°C

Luchtv.
96% 4%

<20% | 20-30% | 30-60% | 60-80% | >80% Min: 65.5% Max: 81.0%



Temperatuur buiten

Temp.

<-5°C | -5-0°C | >0°C Min: 15.4°C Max: 32.2°C



Uitgevallen sensoren

Ruimte Laatste meting

Tracker 23-07-2025 10:04



Service & advies
Heeft u vragen of opmerkingen over een sensor? Of zoekt u ondersteuning bij het instellen van

de sensor? Onze medewerkers van de afdeling Service staan elke werkdag voor u klaar.

U kunt contact opnemen door te bellen of mailen.

Openingsuren Afdeling 8 -06- Wagen (0H-46-LL)

Maandag 00:00 - 00:00
Dinsdag 00:00 - 00:00
Woensdag 00:00 - 00:00
Donderdag 00:00 - 00:00
Vrijdag 00:00 - 00:00
Zaterdag 00:00 - 00:00
Zondag 00:00 - 00:00

Grenswaarden
Handhaven van de juiste luchtkwaliteit is essentieel voor de gezondheid, en door actief om te gaan met de 

gemeten waarden kan een gezond binnenklimaat gecreëerd worden.

Te laag Laag Goed Hoog Te hoog

CO2 <2000 2000-3000 >3000 ppm

Temp. <17 17-19 19-24 24-27 >27 °C

Luchtv. <20 20-30 30-60 60-80 >80 %

Telefoon: 0345-785 611 Pascalweg 2a

E-mail: support@airteq.eu 4104BG Culemborg

Web:

Openingsuren:

www.airteq.eu Netherlands

Maandag - vrijdag

08:00 – 17:00


